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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório visa atender ao disposto no Módulo 1 do PRODIST (Procedimentos de 

Distribuição) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no que se refere à caracterização 

das situações de emergência no sistema de distribuição. 

Conforme a legislação setorial, tais situações emergenciais são caracterizadas em duas condições: 

“- Decorrentes de Evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de 

Calamidade Pública emitido por órgão competente 

- Decorrentes de Evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja 

superior ao calculado conforme a equação a seguir 

2.612⋅N0,35 onde: N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT 

do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.” 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO  
 

2.1. Período do Evento 
 

Data Início Hora Data Final Hora 

03/11/2017 06:00 04/11/2017 14:00 

 

2.2. Descrição do Evento 

Condição climática adversa:  Nos dias 03 e 04 de novembro de 2017, ocorreram chuvas intensas, 

inclusive com precipitação de 196mm, segundo registros de pluviômetros automáticos do INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia), e que em decorrência deste  evento, houve destruição de 

pontes, estradas, galerias pluviais e alguns alagamentos.. o evento teve o seu ápice no dia 03/11 

nos horário das 06:00hs as 19:00 hs, e no dia 04/11 no horário das 07:00 as 14:0 hs. 

As fortes chuvas também causaram danos a rede elétrica, derrubando Postes, rompendo cabos de 

rede e danificando equipamentos.Houve diversas ocorrências de falta de energia. 

 

 

2.3. Municípios Atingidos 

Dionisio Cerqueira e Palma Sola 

2.4. Matéria Veiculada na Mídia 

 As matérias veiculadas na mídia estão apresentadas no Anexo I.  

. 

2.5. Decreto de Situação de Emergência e Código COB RADE 

Decreto de situação de emergência, referenciando o código COBRADE, está apresentado no 

Anexo III. 
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3. IMPACTO NO SISTEMA ELÉTRICO  
 

3.1. Agências Regionais Atingidas 

O evento climático em questão atingiu a Agência Regional de São Miguel do Oeste. 

3.2. Subestação Atingida 

Agência Núm. 
Operacional 

Subestação Sigla 

SMO 622 SÃO JOSE DO CEDRO SJC 

 

3.3. Intervenções Realizadas 

Mobilização das 02 equipes de eletricistas,  01 de Terceirizada.. 

 

3.4. Equipamentos Afetados 

Está apresentada abaixo a quantidade resumo dos equipamentos responsáveis afetados pelo 

evento. 

 

Equipamento Qtd.  

AL 1 

FR 13 

FT 03 

Total Geral 17 

 

A lista de equipamentos afetados, evidenciando quantidade e tempo das UCs atingidas estão 

apresentadas no Anexo IV. 
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3.5. Principais Indicadores 

Tempo Médio de Preparação (TMP) 200 

Tempo Médio de Deslocamento (TMD) 30,0 

Tempo Médio de Execução (TME) 30,0 

Número máximo unidades de consumidoras atingidas 5618 

Média de duração das interrupções (horas) 4:48 

Duração da Interrupção mais longa (horas) 15:30 

Soma do CHI das interrupções associadas ao evento 

 Quantidade de Interrupções associadas ao evento 107 
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ANEXO I - Reportagem 

 

Prefeitura de Dionísio Cerqueira decreta situação de 
emergência devido as chuvas  
1.1. Precipitações trouxeram prejuízos em pontes e estruturas  

 

  

  

 

O secretário da Agricultura, Claudiomiro Pavan destaca que foram vários transtornos registrados 
no mês passado, com precipitações acima da média. A equipe já estava fazendo os 
levantamentos dos estragos na semana passada. Porém, a chuva que voltou atingir o Extremo 
Oeste no sábado gerou ainda mais problemas para o município com registro de alagamento de 
casas, comércios, prédios públicos, além de estragos no interior nas pontes, pontilhões, estradas 
e nas plantações. 

 

O secretário explica que nestes pontos os alagamentos são recorrentes. Segundo ele, a prefeitura 
já iniciou os reparos e medidas de prevenção, com a construção de galerias pluviais e ampliação 
dos tubos para escoamento. No interior foram refeitas as cabeceiras de pontes por quatro vezes 
em menos de 30 dias. O transporte escolar das comunidades foi inclusive interrompido por dois 
dias. Devido aos prejuízos intensos, o decreto foi elaborado em parceria com a defesa civil. 
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Claudiomiro Pavan revela que foram atingidas as lavouras de fumo, trigo que estava em fase de 
colheita, além de milho, soja e feijão, devido à erosão. Houve ainda queda na produção de leite 
com as pastagens danificadas e animais isolados. Foram praticamente todas as localidades que 
registram algum tipo de avaria, com destacas as que costeiam os rios Peperi e União, entre elas 
Gleba da União, Lajedo, Sede União.  

Pavan salienta que uma equipe do setor público foi designada para coletas dados, fotos, 
coordenadas geográficas e estimativas de prejuízo para que o decreto de emergência esteja de 
acordo com as normas exigidas. O decreto está sendo encaminhado ao governo do Estado para 
análise, e homologação.  
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ANEXO II - Decretos 
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ANEXO III – Documentos da Interrupção 

Estão apresentados na sequência os equipamentos afetados e o tempo de interrupção. 
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ANEXO IV – Códigos dos Equipamentos 
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Florianópolis, Novembro/2017. 

 


