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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório visa atender ao disposto no Módulo 1 do PRODIST (Procedimentos de Distribui-

ção) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no que se refere à caracterização das situa-

ções de emergência no sistema de distribuição. 

Conforme a legislação setorial, tais situações emergenciais são caracterizadas em duas condições: 

“- Decorrentes de Evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de 

Calamidade Pública emitido por órgão competente 

- Decorrentes de Evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja su-

perior ao calculado conforme a equação a seguir 

2.612N0,35 onde: N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do 

mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.” 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO 
 

2.1. Período do Evento 

 

Data Início Hora Data Final Hora 

09/10/2018 17:00 10/10/2018 23:59 

 

2.2. Descrição do Evento 

Condição climática adversa: O evento ocorreu entre as datas de 09/10/2018 a 10/10/2018 com 

fortes chuvas na região. A chuva combinada com rajadas de ventos provocou a quebra de galhos e 

de árvores, principalmente de reflorestamentos, destelhamento de muitas casas e galpões, entre 

muitas outras ocorrências com risco de vida à população.  

Um dos maiores problemas enfrentados, foram os desmoronamentos e alagamentos.  

Ocorreram danos na rede elétrica em diversos pontos, derrubando postes e arrebentando conduto-

res. 

As ocorrências se concentraram nos municípios de Lacerdópolis, Capinzal, Ipira, Piratuba e Ouro. 

Devido ao grande número de árvores quebradas e arremessadas as vias públicas, em várias loca-
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lidades as equipes de atendimento de emergência encontraram dificuldades de acesso. Houve di-

versas ocorrências de falta de energia e os atendimentos para recompor o sistema se estenderam 

até o dia 10/10/2018. 

Nas regiões atingidas ocorreram, principalmente, grandes prejuízos aos produtores leiteiros e cria-

dores de aves. 

Durante todo esse período do evento climático, foram acompanhadas matérias jornalísticas, dados 

emitidos pela Defesa Civil e especialmente as previsões climáticas para as próximas horas.  

2.3. Municípios Atingidos 

Lacerdópolis, Capinzal, Ipira, Piratuba e Ouro.  

2.4. Matéria Veiculada na Mídia 

 As matérias veiculadas na mídia estão apresentadas no Anexo II.  

2.5. Evolução do Evento 

A evolução do evento, com as imagens satelitais, estão apresentadas no Anexo III. 

2.6. Decreto de Situação de Emergência e Código COBRADE 

Decreto de situação de emergência, referenciando o código COBRADE, está apresentado no 

Anexo I. 

 

3. IMPACTO NO SISTEMA ELÉTRICO 
 

3.1. Agências Regionais Atingidas 

O evento climático em questão atingiu a Agência Regional de Joaçaba. 

3.2. Subestação Atingida 

Agência Núm. Operacio-
nal 

Subestação Sigla 

Joaçaba 504 CAPINZAL CZL 
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3.3. Intervenções Realizadas 

Mobilização de 14 equipes leves com dois eletricistas cada e 4 de manutenção pesada com seis 

eletricistas cada. 

3.4. Equipamentos Afetados 

Está apresentada abaixo a quantidade resumo dos equipamentos responsáveis afetados pelo 

evento. 

Equipamento Quantidade 

AL 4 

FR 4 

FT 3 

FU 3 

RE 2 

Total Geral 16 

Em que: AL = Alimentador; CD = Chave faca; CE = Chave religadora eletrônica; FF = Chave fusível 

religadora; FP = Chave fusível particular; FR = Chave fusível de ramal; FT = Chave fusível de 

transformador; FU = Chave fusível religadora; RE = Religador. 

A lista de equipamentos afetados, evidenciando quantidade e tempo das UCs atingidas estão 

apresentadas no Anexo IV. 

3.5. Principais Indicadores 

Tempo Médio de Preparação (TMP) 495,58 * 

Tempo Médio de Deslocamento (TMD) 35,75 * 

Tempo Médio de Execução (TME) 466,27 * 

Número máximo unidades de consumidoras atingidas 5801 

Média de duração das interrupções (horas) 6,3 

Duração da Interrupção mais longa (horas) 17,2 

Soma do CHI das interrupções associadas ao evento 26152,85 

Quantidade de Interrupções associadas ao evento 34 

           * Tempo em minutos. 
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3.6. Mapa Geoelétrico e Diagrama Unifilar 

 



  
 

 

 

Relatório de Interrupção por Situação de Emergência                                          Página 7 de 28 

 

 As figuras acima mostram os alimentadores afetados pelo evento na região da ARJOA. Não há registro de ocorrências na alta tensão no 

período em questão.
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ANEXO I 

A seguir são apresentados os decretos de situação de emergência emitido pelos municípios afetados. 
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ANEXO II 

A seguir são apresentadas matérias veiculadas na imprensa acerca do evento climático objeto do pre-

sente relatório. 
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ANEXO III 

A seguir são apresentadas as imagens satelitais, sequenciais, com a evolução e deslocamento do evento climático, assim como as descargas elétri-
cas acumuladas e a velocidade máxima dos ventos.     
Fonte: Banco de Dados Imagens CPTEC/INPE 
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ANEXO IV 

Estão apresentados na sequência os equipamentos responsáveis afetados e sua importância para o sistema de distribuição, com a quantidade de Unida-

des Consumidoras (UCs) e o tempo de interrupção, evidenciando cada registro de interrupção ao longo do período afetado (duração apresentada em 

minutos). 

Documento Fato Gerador Eqpto. Responsável Sigla Duração Ucs Interrompidas 

16171379 Interna Não programada Meio ambiente Vento 50406 AL 18 5801 

16176562 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50404 AL 39 4261 

16171441 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50403 AL 212 950 

16171441 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50403 AL 60 950 

16171315 Interna Não programada Meio ambiente Animais 50402 AL 255 813 

16171315 Interna Não programada Meio ambiente Animais 50402 AL 57 813 

16171441 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50403 AL 118 697 

16170951 Interna Não programada Meio ambiente Vento 538 RE 56 346 

16173513 Interna Não programada Meio ambiente Vento 538 RE 508 346 

16176562 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50404 AL 164 344 

16171315 Interna Não programada Meio ambiente Animais 50402 AL 99 257 

16171441 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50403 AL 273 208 

16171315 Interna Não programada Meio ambiente Animais 50402 AL 205 194 

16172243 Interna Não programada Meio ambiente Vento 3314 FR 780 100 

16176562 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50404 AL 662 76 

16171315 Interna Não programada Meio ambiente Animais 50402 AL 311 67 

16172724 Interna Não programada Meio ambiente Vento 733 FU 863 60 

16171597 Interna Não programada Meio ambiente Vento 749 FU 900 42 

16172525 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 12971 FT 19 41 

16173317 Interna Não programada Meio ambiente Vento 10041 FT 1032 30 
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16173611 Interna Não programada Meio ambiente Vento 82086 FU 17 26 

16173611 Interna Não programada Meio ambiente Vento 82086 FU 30 26 

16176562 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50404 AL 968 21 

16172243 Interna Não programada Meio ambiente Vento 3314 FR 790 13 

16171486 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 3033 FR 789 11 

16171767 Interna Não programada Meio ambiente Vento 3522 FR 302 11 

16176562 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50404 AL 370 11 

16171811 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 8599 FT 799 8 

16170951 Interna Não programada Meio ambiente Vento 538 RE 56 3 

16171441 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50403 AL 212 3 

16172243 Interna Não programada Meio ambiente Vento 3314 FR 792 3 

16171441 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50403 AL 60 3 

16173513 Interna Não programada Meio ambiente Vento 538 RE 508 3 

16176562 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 50404 AL 540 2 

 


