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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório visa atender ao disposto no Módulo 1 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição) da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), no que se refere à caracterização das situações de emergência no sistema de distribuição. 

Conforme a legislação setorial, tais situações emergenciais são caracterizadas em duas condições: 

“- Decorrentes de Evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão 

competente 

- Decorrentes de Evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme a equação 

a seguir 

2.612⋅N0,35 onde: N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao 

período de apuração.” 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO 
 

2.1. Período do Evento 
 

Data Início Hora Data Final Hora 

01/06/2017 00:00 09/06/2017 23:59 

 



  
 

 

 

Relatório de Interrupção por Situação de Emergência                                          Página 4 de 116 

2.2. Descrição do Evento 

Condição climática adversa: As chuvas iniciaram na última semana de maio e se intensificaram na primeira semana de junho de 

2017, sendo que o volume de chuvas ocasionou inundações, alagamentos e deslizamento de terras em diversos pontos da área de 

abrangência da Agência Regional de Lages, com destaque para os deslizamentos que interditaram as rodovias estaduais e federais 

que cortam a região e as inundações e alagamentos que ocasionaram prejuízos em áreas urbanas e rurais. Em áreas rurais os 

principais prejuízos e danos foram em estradas, pontes e pontilhões que dificultaram o acesso das equipes de manutenção da Celesc.  

Houve danos em estruturas da linha de transmissão de 138kV, que liga Lages à Herval d'Oeste, no município de São José do Cerrito. 

Houve também neste período, tempestades com descargas atmosféricas e rajadas de vento que derrubaram vegetação e alçaram 

galhos sobre a rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia. 

De modo geral, todos os conjuntos da Agência Regional foram atingidos em algum momento, fato que se comprova com decretos de 

situação de emergência em 14 dos 24 municípios da agência e demais documentos anexos a este relatório. 

 

2.3. Municípios Atingidos 

Anita Garibaldi, Bocaína do Sul, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, 

Painel, Palmeira, São Jose do Cerrito, Rio Rufino, Urupema.  

2.4. Matéria Veiculada na Mídia 

 As matérias veiculadas na mídia estão apresentadas no Anexo I.  
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2.5. Evolução do Evento 

A evolução do evento, com as imagens satelitais, estão apresentadas no Anexo II. 

2.6. Decreto de Situação de Emergência 

Decreto apresentado no Anexo III 

 

3. IMPACTO NO SISTEMA ELÉTRICO 
 

3.1. Agências Regionais Atingidas 

O evento climático em questão atingiu a Agência Regional de Lages. 

3.2. Conjuntos Elétricos Atingidos 

Agência Núm. Operacional Conjunto Elétrico 

Lages 401 VIDAL RAMOS JUNIOR 

Lages 402 PONTE ALTA 

Lages 403 OTACÍLIO COSTA 

Lages 404 SÃO CRISTÓVÃO 

Lages 405 SÃO JOAQUIM 

Lages 406 USINA CAVEIRAS 

Lages 408 LAGES ÁREA INDUSTRIAL 
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Lages 409 SANTA CECÍLIA 

Lages 410 BOM RETIRO 

Lages 412 ANITA GARIBALDI 

Lages 415 CURITIBANOS DISTRITO INDUSTRIAL 

 

3.3. Intervenções Realizadas 

A CELESC DISTRIBUIÇÃO faz o monitoramento via sites de climatologia de modo a se preparar para situações adversas. Esta ação 

faz com que haja um estado de alerta ao corpo técnico da companhia. 

No momento de uma contingência é executado um plano que tem como objetivo planejar, organizar e racionalizar os procedimentos de 

operação frente a uma condição de estado crítico. 

De acordo com a gravidade do evento é necessária a mobilização de equipes adicionais, podendo ser utilizados equipes de eletricistas 

que habitualmente executam serviços comerciais, de outras regiões do estado de Santa Catarina ou a utilização de equipes 

terceirizadas. 

Inicialmente é montado um comitê estratégico de crise para avaliação do evento onde participam a diretoria da empresa e chefes de 

departamento que verificam a necessidade de equipe, material e veículos adicionais a serem disponibilizados.  

São realizados contatos com demais órgãos competentes como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para organização conjunta nos 

trabalhos de recomposição 

Os recursos adicionais necessários são encaminhados à regional atingida e a situação é continuamente avaliada pelo comitê e os 

gestores da região afetada, até a sua normalização.   
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Neste evento foram mobilizadas 6 equipes pesadas, com utilização de caminhões, 2 equipes leves, com utilização de caminhonetes, 

furgão e veículos e 23 equipes médias. Totalizaram-se 34 profissionais que trabalharam diretamente no serviço de recomposição da 

rede, entre equipes próprias, de outras agências mobilizadas e terceirizadas. 

3.4. Equipamentos Afetados 

Está apresentada abaixo a quantidade resumo dos equipamentos responsáveis afetados pelo evento. 

Eqpto. Qtd. 

AL 6 

CD 3 

CP 1 

FP 2 

FR 39 

FT 50 

FU 10 

RE 5 

Total 

Geral 116 

 

Onde: AL = Alimentador; CD = Chave faca; CE = Chave religadora eletrônica; FF = Chave fusível religadora; FP = Chave fusível 

particular; FR = Chave fusível de ramal; FT = Chave fusível de transformador; FU = Chave fusível religadora; RE = Religador. 

       A lista de equipamentos afetados, evidenciando quantidade e tempo das UCs atingidas estão apresentadas no Anexo III. 
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3.5 Principais Indicadores 

Tempo Médio de Preparação (TMP) 7,28 

Tempo Médio de Deslocamento (TMD) 0,79 

Tempo Médio de Execução (TME) 11,80 

Número máximo de unidades consumidoras atingidas 7366 

Média de duração das interrupções (horas) 12,93 

Duração da Interrupção mais longa (horas) 120,2 

Soma do CHI das interrupções associadas ao evento 63.483 

Quantidade de Interrupções associadas ao evento 36 
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3.6 Mapa Geoelétrico do Conjunto Atingido 
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ANEXO I 

A seguir são apresentadas matérias veiculadas na imprensa acerca do evento climático objeto do 

presente relatório. 
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Mídias Digitais 
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Mídias Impressas 
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ANEXO II 

A seguir são apresentadas as imagens satelitais, sequenciais, com a evolução e deslocamento do 

evento climático dia-a-dia no período de 31/05/2017 a 09/06/2017 . 

Fonte: Banco de Dados Imagens CPTEC/INPE 

31 de maio 
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01 de junho 
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02 de junho 
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03 de junho 
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04 de junho 
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05 de junho 
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06 de junho 
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07 de junho 
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08 de junho 
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09 de junho 
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ANEXO III 

Estão apresentados na sequência os equipamentos responsáveis afetados e sua importância para o sistema de distribuição, com a quantidade de 

Unidades Consumidoras (UCs) e o tempo de interrupção. 

 

Documento Fato Gerador Eqpto Sigla 

Tempo 

Interrupção 

UC 

Interrompida 

13612311 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 554 RE 0,52 5618 

13618925 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 40805 AL 0,12 3659 

13618925 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 40805 AL 0,87 3529 

13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 0,22 3518 

13636112 Interna Não programada Não classificada  40106 AL 0,73 3368 

13634343 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 40802 AL 0,12 2819 

13602917 Interna Não programada Não classificada  40801 AL 0,92 2226 

13634343 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 40802 AL 0,35 1962 

13634343 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 40802 AL 0,12 1461 

13601269 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 508 RE 1,42 1459 

13609984 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 542 RE 0,50 1205 

13617747 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 40803 AL 1,37 972 

13612024 Interna Não programada Meio ambiente Animais 4007 FR 1,47 971 

13671906 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 508 RE 2,53 834 

13602917 Interna Não programada Não classificada  40801 AL 4,47 796 

13602917 Interna Não programada Não classificada  40801 AL 0,42 796 

13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 2,48 707 

13671906 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 508 RE 0,42 693 

13602917 Interna Não programada Não classificada  40801 AL 1,75 671 
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13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 14,17 650 

13626931 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 4078 FR 0,33 605 

13669710 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 80987 FR 1,43 432 

13671906 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 508 RE 2,22 419 

13667399 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 82094 FU 6,87 378 

13617747 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 40803 AL 0,68 327 

13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 1,28 320 

13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 7,67 272 

13667272 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 81061 FR 2,95 238 

13625581 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 81061 FR 2,02 235 

13671906 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 508 RE 10,23 206 

13752798 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 525 RE 3,22 179 

13618825 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4068 FR 2,57 173 

13614873 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4545 FR 2,83 158 

13667955 Interna Não programada Não classificada  4046 FR 1,28 150 

13602917 Interna Não programada Não classificada  40801 AL 3,40 138 

13611137 Interna Não programadaPróprias do sistema Sobrecarga 5243 FT 1,27 132 

13614995 Interna Não programada Não classificada  5547 FT 0,83 109 

13603025 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 4589 FR 0,48 88 

13602761 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 8480 FT 3,30 83 

13606155 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 82176 FU 17,57 77 

13629440 Interna Não programada Não classificada  19606 FT 2,03 74 

13635372 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 19606 FT 0,72 74 

13620346 Interna Não programada Não classificada  11551 FT 0,33 62 

13623063 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 12343 FT 2,63 59 

13636112 Interna Não programada Não classificada  40106 AL 4,08 58 

13610193 Interna Não programada Terceiros Objeto na Rede 82052 FU 2,15 58 

13611196 Interna Não programada Meio ambiente Animais 12363 FT 3,07 57 
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13669827 Interna Não programada Terceiros Abalroamento  20302 FT 2,43 56 

13678430 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 5159 FT 1,53 53 

13632278 Interna Não programada Não classificada  13550 FT 29,63 52 

13675030 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 81677 FR 25,63 52 

13610551 Interna Programada Manutenção Corretiva 15591 FT 1,18 50 

13615358 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 627 FU 2,10 46 

13617499 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 627 FU 4,82 46 

13611682 Interna Não programadaPróprias do sistema Sobrecarga 7631 FT 1,23 46 

13670583 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 3018 FR 6,55 46 

13621476 Interna Não programada Não classificada  18247 FT 11,15 45 

13637580 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 82215 FU 26,93 41 

13626350 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 17464 FT 0,43 34 

13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 5,33 33 

13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 0,22 32 

13615149 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 1755 CD 3,18 29 

13622974 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 781 FU 9,55 29 

13752798 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 525 RE 7,57 27 

13667935 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 4802 FR 2,03 25 

13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 5,17 24 

13614360 Interna Não programada Meio ambiente Animais 5112 FT 1,33 20 

13676834 Interna Não programadaPróprias do sistema Falha de material ou equipamento 5611 FT 2,12 19 

13634229 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 81060 FR 19,18 15 

13612588 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 643 FU 22,32 14 

13632982 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4267 FR 19,83 14 

13629789 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 80641 FR 1,38 13 

13623851 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 82352 FU 0,63 12 

13634276 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 80256 FR 22,17 12 

13630621 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 81498 FR 0,97 11 
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13670063 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 82092 FU 5,62 11 

13617239 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 1848 CD 4,92 10 

13647581 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 3720 FR 3,97 10 

13653611 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4557 FR 2,25 9 

13671537 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 3720 FR 3,83 8 

13625981 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 4098 FR 53,98 8 

13631511 Interna Não programada Meio ambiente Vento 4089 FR 5,25 8 

13644795 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 80287 FR 9,93 8 

13678647 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4245 FR 39,32 7 

13638462 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 80055 FR 4,65 7 

13677060 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 18599 FT 17,20 7 

13615051 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 3227 FR 1,25 6 

13680040 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 83031 CD 17,02 6 

13680040 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 83031 CD 4,23 6 

13622531 Interna Não programada Meio ambiente Vento 4652 FR 2,33 6 

13637291 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 10041 FT 5,47 5 

13632995 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 7032 FT 31,83 4 

13640077 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 80654 FR 1,08 4 

13639299 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 13211 FT 1,07 4 

13602226 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 11952 FT 7,13 4 

13610590 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 81684 FR 19,53 4 

13618456 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 11952 FT 69,43 4 

13632890 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4413 FR 19,82 3 

13604073 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 5808 FT 1,35 3 

13604746 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4837 FR 1,67 3 

13626931 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 4078 FR 44,52 3 

13612877 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4520 FR 147,32 2 

13624095 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 17266 FT 120,47 2 
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13637468 Interna Não programadaPróprias do sistema Falha de material ou equipamento 10039 FT 3,48 2 

13667372 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 9897 FT 3,02 2 

13671537 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 3720 FR 25,13 2 

13602917 Interna Não programada Não classificada  40801 AL 0,92 2 

13610193 Interna Não programada Terceiros Objeto na Rede 82052 FU 2,15 2 

13617747 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 40803 AL 1,37 2 

13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 2,48 2 

13618365 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 40803 AL 14,17 2 

13626931 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 4078 FR 0,33 2 

13635010 Interna Não programada Meio ambiente Vento 11845 FT 41,08 2 

13743018 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 23296 FT 1,50 2 

13637228 Interna Não programadaPróprias do sistema Falha de material ou equipamento 10580 FT 2,73 2 

13637407 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 81488 FR 6,73 2 

13672170 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 19759 FT 25,03 2 

13613834 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 13068 FT 17,23 1 

13615148 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 70167 FP 0,98 1 

13615277 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 6800 FT 53,97 1 

13617164 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 5696 FT 7,80 1 

13623615 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 19008 FT 1,23 1 

13625648 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 7112 FT 2,32 1 

13627628 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 85533 CP 3,57 1 

13632236 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 7102 FT 95,02 1 

13634190 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 23234 FT 24,12 1 

13635106 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 87044 FR 0,68 1 

13669665 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 19961 FT 115,35 1 

13669665 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 19961 FT 4,77 1 

13670047 Interna Não programada Próprias do sistema Falha de material ou equipamento 11469 FT 71,28 1 

13640042 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 16912 FT 2,88 1 
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13608750 Interna Não programada Terceiros Objeto na Rede 7394 FT 210,20 1 

13667399 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 82094 FU 6,87 1 

13602917 Interna Não programada Não classificada  40801 AL 4,47 1 

13625470 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 3376 FR 45,70 1 

13632943 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 24143 FT 26,48 1 

13633601 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 22213 FT 5,98 1 

13670583 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 3018 FR 6,55 1 

13603562 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 22300 FT 20,38 1 

13604885 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 4057 FR 22,62 1 

13605497 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4843 FR 22,67 1 

13615137 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 11809 FT 3,25 1 

13617037 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 23701 FT 2,12 1 

13667329 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4057 FR 10,40 1 

13602917 Interna Não programada Não classificada  40801 AL 0,92 1 

13610193 Interna Não programada Terceiros Objeto na Rede 82052 FU 2,15 1 

13638544 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 23973 FT 4,68 1 

13639822 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 70595 FP 18,10 1 

13667399 Interna Não programada Meio ambiente Árvore ou Vegetação 82094 FU 7,78 1 

13671917 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 24346 FT 3,35 1 

13639782 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 4478 FR 4,63 1 

13670583 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 3018 FR 6,55 1 

13612311 Interna Não programada Próprias do sistema Não identificada 554 RE 0,52 1 

13632268 Interna Não programadaMeio ambiente Descarga Atmosférica 15680 FT 125,82 1 
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Legenda: 
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